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1/ 50 A -エム.デザインオフィス一級建築士事務所　一級建築士登録 第302663号 仲田 敏正 Ｍ. Ｄ. Ｏ. 

Ｓ 住宅用火災警報器 24h換気(第3種)凡　例

24h
1～2F通し柱 120ｘ120 ※設置位置 天井～壁から60cm以上の位置 排気ファン100φSVC (FD)

管柱 105ｘ105  壁 ～天井から15cm以上50cm以内の位置 給気口　　100φSVC (FD)

外周部:構造用合板t=9mm貼 ※空気吹出口から1.50ｍ以上離す。 通気の確保される建具 ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ10mm

２ 階 平 面 図

階段寸法（有効幅 750）

蹴上

踏面 225.00　mm 225.00　mm

1～2階(12段) 2～R階(12段)

畑中2丁目分譲　新築工事
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