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　　VPHI管20φﾄｽﾙ。

※敷地内水道管ﾊ

※雨水管ﾊVU管ﾄｽﾙ。

※配水管ﾊVP管 50,75φﾄｽﾙ。

※宅内水道管ﾊﾌﾞｯｼｭﾛｯｸ管20φﾄｽﾙ。

※給湯機：転倒防止措置～告示1447号第5に適合

壁固定金具有り

脚部:ネジ式アンカーボルトM12×4本で固定

※計器類ﾉ位置ﾊ変更ﾉ場合ｱﾘ。

※給湯器位置ﾊ現場合ｾﾄｽﾙ。

※屋内横走ﾘ配水管ﾉ勾配ﾊ、

　ｦ基準ﾄｽﾙ。

　呼び径75未満ﾊ1/50、呼び径75以上ﾊ1/100

※火気使用室ﾉ熱量ﾊ別紙参考ﾉ事。

※屋外排水管ﾉ主管ﾉ呼び径ﾊ75以上ﾄｼ、

　勾配ﾊ1/100ﾄｽﾙ。

※居室給気口・排気ﾌｧﾝ設置高ｻﾊ床上ﾖﾘ

1,600mm以上ﾄｽﾙ

電気・ガス設備

給排水設備

※専用の排水管(継手およびヘッダーを含む。)の内面が、排水管の清掃に支障を及ぼさないように凹凸がなく、かつ当該排水管にたわみ、抜け、その他変形が生じないように設置する。

　凍結のおそれがあるとして配管を地中に埋設する場合は、打設することができる。

※地中に埋設された専用配管の上には、コンクリート(外部に存在する土間コンクリートおよび建築物の構造躯体に影響を及ぼさないものは除く。)を打設しない。ただし、法令(条例を含む。)の規定により、

※専用配管は、壁、柱、床、梁および基礎の立ち上がり部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まない。
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柴崎町3丁目分譲　新築工事


