
室名 床面積(A) 必要採光面積(A/7)【㎡】
【㎡】 A-7【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

洋室(3.7) 6.25 0.89 0.74 0.50 3.00 1.11

必要換気面積
A-20【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

0.31 0.74 0.50 1.00 0.37

必要排煙面積
A-50【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

0.13 0.74 0.50 1.00 0.37

室名 床面積(A) 必要採光面積(A/7)【㎡】
【㎡】 A-7【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

D.K 14.13 2.02 1.65 1.80 3.00 8.91
必要換気面積
A-20【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

0.71 1.65 1.80 0.50 1.49

必要排煙面積
A-50【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

0.28 1.65 0.50 0.50 0.41

室名 床面積(A) 必要採光面積(A/7)【㎡】
【㎡】 A-7【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

洋室(5.3) 8.83 1.26 1.65 1.80 3.00 8.91
必要換気面積
A-20【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

0.44 1.65 1.80 0.50 1.49

必要排煙面積
A-50【㎡】 【m】 【m】 【㎡】

0.18 1.65 0.55 0.50 0.45
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有効換気算定式 有効排煙面積

有効換気算定式 有効排煙面積

有効採光算定式 有効採光面積

有効換気算定式 有効換気面積

有効換気算定式 有効排煙面積

有効採光算定式 有効採光面積

有効換気算定式 有効換気面積

採光・換気・排煙計算表

有効採光算定式 有効採光面積

有効換気算定式 有効換気面積


